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Naudojimo instrukcijoje naudojami simboliai 

 

Pastaba 

Nurodo naudingą informaciją, susijusią su tinkamu ir saugiu įrenginio veikimu. 

Svarbu 

Nurodo svarbią informaciją ir praktinius patarimus. 

PAVOJUS 

Šioje instrukcijoje žodis PAVOJUS kartu su čia pateiktu simboliu nurodo aukšto rizikos lygio pavojų, 

kuris, jeigu jo nebus išvengta, sukels mirtį arba sunkius sužalojimus. 

ĮSPĖJIMAS 

Šioje instrukcijoje žodis ĮSPĖJIMAS kartu su čia pateiktu simboliu nurodo vidutinio rizikos lygio 

pavojų, kuris, jeigu jo nebus išvengta, gali sukelti mirtį arba sunkius sužalojimus. 

PASTABA 

Šioje instrukcijoje žodis PASTABA kartu su čia pateiktu simboliu nurodo žemo rizikos lygio pavojų, 

kuris, jeigu jo nebus išvengta, gali sukelti nedidelius arba vidutinius sužalojimus. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Systema Polska Sp. z o.o. 

ul. Długa 5 
98-220 Zduńska Wola 

Tel.: 43.824 72 87 

Faks.: 43.823 30 64 

El. paštas: systema@systemapolska.pl 

http://www.systemapolska.pl 

PRIEŠ NAUDOJIMĄ ĮDĖMIAI PERSKAITYKITE 

IR IŠSAUGOKITE ATEIČIAI. 

Prieš įrengimą patikrinkite, ar vietinės dujų paskirstymo sąlygos, dujų rūšis ir slėgis atitinka 

įrenginio reikalavimus. 

Bendrovė pasilieka teisę gaminio tobulinimo tikslais keisti šios instrukcijos turinį be išankstinio 

įspėjimo. 

mailto:systema@systemapolska.pl
http://www.systemapolska.pl/
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Prieš pradėdami montuoti arba naudoti įrenginį, kruopščiai perskaitykite naudojimo instrukciją. 

Privaloma laikytis šioje dokumentacijoje pateiktų nurodymų. Dėl jų nesilaikymo gali kilti pavojus sveikatai arba gyvybei. 

Gamintojas neatsako už netiesioginę arba tiesioginę žalą, padarytą žmonėms ir gyvūnams, ir už turto praradimą dėl naudojimo 

instrukcijos nesilaikymo. 

Dėmesio ! ! 

· Ši instrukcija yra neatsiejama ir svarbi įrenginio dalis, ir ji turi būti saugoma saugioje, greitai ir  lengvai prieinamoje vietoje. 

· Prašome įdėmiai perskaityti čia pateiktas instrukcijas ir įspėjimus, jums bus pateikta  svarbi informacija apie saugą, įrenginio 
įrengimą, naudojimą ir techninę priežiūrą. 

· Jeigu pamestumėte šią instrukciją, prašome susisiekti su gamintoju, kad gautumėte naują instrukciją. 

· Šis įrenginys yra suprojektuotas tokioms didelėms darbinėms erdvėms, kaip dirbtuvės, sandėliai, sporto salės, šildyti. Taikant 

priverstinės konvekcijos principą, galima šildyti išskirtas patalpų dalis arba visas patalpas. 

· Įrenginio neleidžiama naudoti pramonės objektų, kuriuose vykstantys procesai ir naudojamos medžiagos (pavyzdžiui, dujos, 

dulkės, garai) gali sukelti gaisro arba sprogimo pavojų, šildymui. 

· Įrenginį privalo įrengti kvalifikuoti technikai, visiškai besilaikantys galiojančių taisyklių. Gamintojas neatsako už žalą, sukeltą dėl 

įrenginio netinkamo montavimo arba naudojimo. 

· Dujos ir elektra privalo būti prijungtos pagal Statybos įstatymo straipsnius ir toje šalyje, kurioje įrenginys yra įrengiamas, 

galiojančias vietines taisykles. 

· Pirmą kartą įrenginį privalo paleisti kvalifikuotas specialistas. 

· Jeigu įrenginys nustoja veikti arba pradeda veikti netinkamai, jį reikia nedelsiant išjungti. Visas įrenginio dalis privalo remontuoti 
ir keisti kvalifikuoti asmenys. Privaloma naudoti tik originalias atsargines dalis. Jeigu bus nesilaikoma šių taisyklių, įrenginio 

eksploatavimas gali būti pavojingas. 

· Siekiant užtikrinti patį geriausią įrenginio našumą, reikia visiškai laikytis gamintojo instrukcijos ir mažiausiai vieną kartą per metus 

kvalifikuotas specialistas privalo atlikti įrenginio techninės priežiūros darbus. 

· Pasikeitus įrenginio savininkui arba patalpos, kurioje yra įrengtas įrenginys, nuomininkui, reikia perduoti visą įrenginio 

dokumentaciją. 

 

2 BENDRA ŠILDYTUVŲ EOLO BC CHARAKTERISTIKA  

2.1. BENDRAS APRAŠYMAS 

EOLO BC - tai naujoviški dujiniai oro šildytuvai, pasižymintys dideliu šiluminiu efektyvumu. 

 
Aukštą šildytuvų EOLO BC kokybę sąlygoja daug veiksnių: 

 
SUMAŽINTOS DUJŲ SĄNAUDOS – naudojant degiklio galios moduliavimo funkciją, įrenginio šiluminė galia optimaliai pritaikoma 

prie patalpoje esančių sąlygų. Šio sprendimo dėka yra užtikrinamas minimalus dujų sunaudojimas. 

 
DIDELIS ŠILUMINIS NAUDINGUMAS – gaunamas dėl to, kad yra naudojamas premix tipo degiklis ir didelio galingumo 
šilumokaitis iš nerūdijančiojo plieno. Deginimo veiksmingumas šioje sistemoje yra vidutinis serijai iki 95%(Hi), esant maksimaliai 

galiai, ir 105% (Hi), esant minimaliai galiai. 

 
SUMAŽINTAS IŠMETAMŲJŲ TERŠALŲ KIEKIS – Dėl to, kad yra idealiai parinktos dujų ir oro maišymo sąlygos bei specialiai 
suprojektuota degiklio galvutė, yra gaunamos optimalios degimo sąlygos, todėl CO ir NOx išmetimas yra sumažintas iki minimumo. 

MODULIUOJAMA ŠILUMINĖ GALIA - VIP degikliuose ji yra tolygiai keičiama proporcingai šildomos patalpos temperatūrai, 

naudojant pneumatinį reguliavimą - keičiant degiklio dujų pūstuvo greitį. 

 
KONDENSACIJA - esant minimaliam galingumui, įrenginys veikia kaip kondensacinis šildytuvas, todėl pasiekiamas labai didelis 

įrenginio efektyvumas, mažesnės dujų sąnaudos ir mažesnis triukšmo lygis. 

1 BENDRA INFORMACIJA 
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2.3. IŠORINIAI MATMENYS 

Dujinio šildytuvo išoriniai matmenys, serija EOLO BC .. AS. 

SYSTEMA 

 
 

 
 

 

 

H B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODEL
IS 

A 

[mm] 

B 

[mm] 

C 

[mm] 

D 

[mm] 

E 

[mm] 

E1 

[mm] 
E2 [mm] 

F 

[mm] 

G 

[mm] 

H 

[mm] 

I 

[mm] 

J 

[mm] 
Svoris 

[kg] 

25 AS 920 450 750 550 330 85 180 220 100 90 35 115 51 

35 AS 1150 450 750 550 330 85 180 220 100 90 35 115 64 

45 AS 1250 550 800 665 360 135 230 390 100 90 35 115 79 

55 AS 1350 550 800 665 360 135 230 390 100 90 35 115 84 

65 AS 1500 650 860 700 310 210 230 340 100 90 35 115 148 

85 AS 1550 650 1120 935 415 185 240 400 130 90 35 115 153 

100 AS 1675 650 1120 935 415 185 240 400 130 90 35 115 162 

120 AS 1800 650 1120 935 415 185 240 400 130 90 35 115 173 

A 

F 50 5 

E2 

B/2 

I 

E1 

E
 

J 

3
5
 

D
 

C
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3 TECHNINIAI DUOMENYS  

3.1 EOLO BC TECHNINIAI DUOMENYS, VERSIJA AS 
 

KATEGORIJA PL -  II 2ELwLs3PB/P 

NOMINALI GALIA Mat. vnt BC25 BC35 BC45 BC55 BC65 BC85 BC100 BC120 

MAKSIMALI GALIA 
kW (Hi)* 22 32 43 52 63 86 103 125 

Naud. koef. % 94,8 94,2 95,8 93,5 95,8 93,2 93,1 93 

MINIMALI GALIA 
kW (Hi)* 8 11 15 18 22 28 32 41 

Naud. koef. % 105 104,2 105 103,8 105 103,2 103,3 103,4 

TECHNINIAI DUOMENYS 

ELEKTROS MAITINIMAS V 230/LNPE 

MAKS. ELEKTROS ENERGIJOS SUVARTOJIMAS W 45 55 85 110 160 190 210 235 

MAKSIMALUS ORO SRAUTAS m3/h. 6000 8000 10000 11000 13000 17000 23000 28000 

NOMINALUSIS ORO SRAUTAS m3/h. 3000 4500 6000 7000 8500 11000 14000 17000 

MINIMALUS ORO SRAUTAS m3/h. 1600 2300 3100 3700 4500 6000 7400 8700 

TEMPERATŪROS PADIDĖJIM., 

ESANT MIN. SRAUTUI 

Maksimali galia K 39 40 39 40 40 40 39 40 

Minimali galia K 15 13 14 14 14 14 11 12 

TEMPERATŪROS PADIDĖJIM., 
ESANT MAKS. SRAUTUI 

Maksimali galia K 10 11 12 13 14 14 13 12 

Minimali galia K 4 4 4 5 5 5 4 4 

SLĖGIO KRITIMAS - MINIMALUS SRAUTAS Pa 8 8 25 32 35 40 40 45 

SLĖGIO KRITIMAS - NOMINALUS SRAUTAS Pa 20 30 55 80 120 70 90 140 

SLĖGIO KRITIMAS - MAKSIMALUS SRAUTAS Pa 70 70 150 170 330 150 230 280 

DUJŲ JUNGTIS G - CAL 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 1" 1" 1 

IŠMET. DUJŲ  NUVEDIMO VAMZDŽIO SKERSMUO mm 100 100 100 100 100 130 130 130 

ĮRENGINIO TIPAS B 23 

DARBINĖ TEMPERATŪRA °C min./maks. -15 ... +30 °C 

IŠMETAMŲJŲ DUJŲ MASĖS DEBITAS kg/h 38 55 73 89 108 147 176 215 

MAKSIMALUS KONDENSATO SRAUTAS l/h 1,8 2,9 4,2 5,1 6,1 8,5 10 12 

TRIUKŠMO LYGIS** dB A 42 43 44 44 45 46 46 46 

SVORIS kg 51 64 79 84 148 153 162 173 

MAKSIMALUS DUJŲ SUVARTOJIMAS 

DUJŲ TIPAS GRUPĖ Mat. vnt Maksimalus suvartojimas 

 
 
GAMTINĖS DUJOS 

E (GZ50) 20 mbar m3/h 2,33 3,39 4,55 5,5 6,67 9,1 11,11 12,17 

Lw (GZ41,5) 20mbar m3/h 2,84 4,13 5,55 6,71 8,13 11,10 13,55 14,84 

Ls (GZ35) 13mbar m3/h 3,23 4,70 6,32 7,64 9,26 12,64 15,43 16,90 

 
SUSKYST. DUJOS (LPG) 

P (G31) 37mbar kg/h 1,41 2,05 2,76 3,34 4,04 5,52 6,74 8,94 

B/P (G30)37 mbar kg/h 1,42 2,07 2,78 3,36 4,07 5,56 6,76 9,01 

 

* Normaliomis sąlygomis, T=15°C, P=1013,25 mbar 

** 1m atstumu 
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3.2 PAGRINDINIAI DUJINIŲ ŠILDYTUVŲ EOLO BC AS ELEMENTAI 

SYSTEMA 

 
 

KOMPONENTAS EOLO  BC 

Degiklio valdiklis 
Tipas Genius M82 Tw = 30 Ts = 10 BRAHMA SRM DFC M32C WY3 R00 60-5s 

Indeksas 00CEAP0778 00CEAP0784 

 
Pagrindinė plokštė 

Tipas SCP674V130A1 

Indeksas 11ELPL9411 

Uždegimas/liepsnos kontrolė 
Tipas Brahma TR 2 Brahma TSM 

Indeksas 00CNAC2008 05CETR0608 

Apsauginis bitermostatas 
Tipas Honeywall / IMIT 95-100stC 

Indeksas 04CETR2808 / 04CETR2816 

Dujų elektromagnet. vožtuvas 
Tipas SIT - Sigma 848 Honeywell VK4415 SIT - Novamix 822 

Indeksas 94CNVA0003 94CEVA0011 94CNVA0011 

Dujų ir oro maišytuvas 
Tipas SIT - 391 AGM Honeywell 45900450N-030 / -010 SIT - 391 AGM 

Indeksas 94CNIM0013 94CNIM0023 / 22 94CNIM0010 

Dujų pūstuvas 
Tipas EBM NRG118 EBM RG148 EBM RG137 FASCO GPM5.8H 

Indeksas 94CEVE0005 94CEVE0012 94CEVE0016 94CEVE1100 

 
Oro srauto jutiklis 

Tipas Elektroninis NTC 

Indeksas EOLO 15-55 : 80OKWI0236. EOLO 65-100 80OKWI0235 

Oro slėgio skirtumo relė 
(presostatas) 

Tipas BELIMO APS 20-300Pa 

 Indeksas 00CEPR1152 

 

 

Paskirties šalis: įrangos kategorija: tiekiamas slėgis: 

AT, BG, CH, CZ, DK, EE, FI, IT, LT, LV, I2H 20 mbar 

BE I2E(R) 20/25 mbar 

BE, NL I3P 37 mbar 

BE II2E(R)3P 20/25, 37 mbar 

NL* I3B/P 30 mbar 

AT II2H3P (20 50) mbar 

HU* II2H3B/P (25 30) mbar 

BG, CY, DK, EE, FI, GR, HR, LV, LT, MK, NO, RO, SK, SI, SE, TR* II2H3B/P (20 30) mbar 

CH, CY, CZ, ES, GB, GR, IE, IT, LT, PT, SK, SI, TR, RO II2H3P (20 37) mbar 

DE II2ELL3P (20 20 50) mbar 

PL II2ELwLs3P (20 20 13 37) mbar 

PL* II2ELwLs3PB/P (20 20 13 37, 37) mbar 

FR II2Esi3P (20/25 37) mbar 

RO* II2L3B/P (20 30) mbar 

 

* išskyrus EOLO NBC 85 / 100 modelius 
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4 ĮRENGINIŲ SUDĖTIS  

4.1 ŠILDYTUVO EOLO BC VAIZDAS - VERSIJA AS 
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Poz. Aprašymas 25 AS 35 AS 45 AS 55 AS 65 AS 85 AS 100 AS 102 AS 

1 APATINIS KORPUSO SKYDELIS AS_1 91ASRA0018 91ASRA0028 91ASRA0001 91ASRA0016 91ASRA0030 91ASRA0042 91ASRA0050 91ASRA0052 

2 GALINIS SKYDELIS AS_2 91ASRA0019 91ASRA0019 91ASRA0002 91ASRA0002 91ASRA0031 91ASRA0043 91ASRA0043 91ASRA0043 

3 DEGIKLIO SKYDELIS KPL AS_3 91ASRA0020 91ASRA0020 91ASRA0003 91ASRA0003 91ASRA0032 91ASRA0044 91ASRA0044 91ASRA0044 

4 DEGIKLIO ŠONIN. SKYD. KAIR. KOND. 91ASRA0023 91ASRA0023 91ASRA0006 91ASRA0006 91ASRA0035 91ASRA0047 91ASRA0047 91ASRA0047 

5 DEGIKLIO ŠONIN. SKYD. DEŠ. AS_4P 91ASRA0024 91ASRA0024 91ASRA0007 91ASRA0007 91ASRA0036 91ASRA0048 91ASRA0048 91ASRA0048 

6 VIRŠUT. KORPUSO SKYDELIS AS_5 91ASRA0025 91ASRA0029 91ASRA0008 91ASRA0017 91ASRA0037 91ASRA0049 91ASRA0051 91ASRA0053 

7 ŠILUMOKAIČIO TVIRTINIMAS MG_3 91ASRA0026 91ASRA0026 91ASRA0010 91ASRA0010 91ASRA0054 91ASRA0063 91ASRA0063 91ASRA0063 

8 DEFLEKTORIAUS REGULIATORIUS 91ASRA0041 91ASRA0060 91ASRA0000 91ASRA0062 91ASRA0055 91ASRA0064 91ASRA0065 91ASRA0066 

9 APATIN. ŠILUMOK. DEFLEKTORIUS 91ASRA0027 91ASRA0059 91ASRA0012 91ASRA0061 91ASRA0038 91ASRA0056 91ASRA0057 91ASRA0058 

10 VIRŠUTIN. ŠILUMOK. DEFLEKTORIUS - - - - - 91WYDE0012 91WYDE0020 91WYDE0019 

11 KAMPŲ SUTVIRTINIMAS UNI ASR 91ASRA0011 

12 TERMOSTATO GAUBTELIS UNI ASR 91ASRA0039 

13 PAKABA UNI ASR 91ASRA0040 

14 DEGIKLIS BC/BL FIBER SAPCO L-90 80VIPA5121 80VIPA5121 80VIPA5122 80VIPA5123 80VIPA5124 80VIPA5125 80VIPA5125 80VIPA5125 

15 ŠILDYTUVO TERMOSTATAS 94PATT0050 94PATT0050 94PATT0045 94PATT0045 94PATT0020 94PATT0020 94PATT0020 94PATT0020 

16 VALDYMO BLOKAS SCP674V130A1 80ELCE0419 80ELCE0419 80ELCE0420 80ELCE0420 80ELCE0421 80ELCE0422 80ELCE0422 80ELCE0422 

17 GUMINĖ ALKŪN. EPDM 15/22MM L150 00KOLA0120 00KOLA0120 00KOLA0120 00KOLA0120 00KOLA0120 00KOLA0100 00KOLA0100 00KOLA0100 

18 REGUL. PRESOSTATAS 20:300PA 00CEPR1152/WG 

19 PRESOSTATO VAMZD. LXD-06.00.03 70WYPL0456 

20 DŪMTRAUKIO VAMZDIS D.100 / D.130 80AKRU3183/WG 80AKRU3183/WG 80AKRU3184/WG 80AKRU3184/WG 80AKRU3185/WG 80AKRU3186/WG 80AKRU3186/WG 80AKRU3186/WG 

21 ALKŪNĖ D.100 / D.130 90ST 80AKKO3009/WG 80AKKO3009/WG 80AKKO3009/WG 80AKKO3009/WG 80AKKO3009/WG 80AKKO3059/WG 80AKKO3059/WG 80AKKO3059/WG 

22 ŠILDYTUVO ŠILUMOK. BC AS RAM 94WYWN0980 94WYWN0981 94WYWN0982 94WYWN0983 94WYWN0984 94WYWN0985 94WYWN0986 94WYWN0986 
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4.2 DEGIKLIO EOLO VAIZDAS 
 

Poz. Aprašymas Modelis Indeksas Poz. Aprašymas Modelis Indeksas 

 
 

 
6 

1,13 

 
 

 
Degiklis 

Premix 

"SYSTEMA" 

EOLO 25 80VIPA5010 9 Varžtas M 4i  10WSSR2060 

EOLO 35 80VIPA5011  
10 

 
Purkštuko korpusas 

EOLO 15-65 94ARKO6010 

EOLO 45 80VIPA5012 EOLO 85-120 94ARSZ6006 

EOLO 55 80VIPA5013  
11 

 
Kamštis 

EOLO 15-65 94ARKO6009 

EOLO 65 80VIPA5014 
EOLO 85-120 94ARKO6008 

EOLO 85 80VIPA5015 
12 PURKŠTUKAI  Lent. 6.4 Eil. 49 

EOLO 100/120 80VIPA5017 

 
1 

 
Degiklio plokštė 

EOLO 25-35-45 85PLDM0103  
 
 
 

12 

 
 
 
 

Purkštukas G20 

EOLO 15  

EOLO 55-65 85PLDM0104 EOLO 25  

EOLO 85-120 85PLDM0105 EOLO 35  

2 
Plokštės izoliacija, 
10mm 

EOLO 15-120 94CNGU0070 EOLO 45 
 

  
 

Degiklio galvutė 

EOLO 15-25 94PAGL6100 EOLO 55  

EOLO 35 94PAGL6101 
EOLO 65  

EOLO 45 94PAGL6102 

EOLO 85  
EOLO 55 94PAGL6103 

EOLO 65 94PAGL6104 E. BL 100/120  

EOLO 85/120 94PAGL6105  
13 

 
Dujų vožtuvas 

EOLO 15-65 94CEVA0003 

 
4 

Pūstuvo tarpiklis 
EOLO 15-120 00CNOR3020 EOLO 85-120 94CNVA0011 

 
14 

Dujų vožtuvo tarpiklis EOLO 15-65 01CNGU0216 
 

5 

 
Dujų pūstuvas 

EOLO 15-25-35-45 94CEVE0005 

EOLO 55-65 94CNVE0012 EOLO 85-120 01CNOR2525 

EOLO 85-120 94CNVE0016 15 Varžtas M4  10WSSR2066 

6 Veržlė M 5  10WSNA2020  
16 

 
Dujų jungtis 

EOLO 15-65 00CNFL0182 

 
7 

 
Maišytuvas SIT 

EOLO 15-25-35-45 94CNIM0013 EOLO 85-100 00CNFL0182 
EOLO 55-65 94CNIM0013 

 
17 

 
Varžtas M 4 

 10WSSR2066 
EOLO 85-120 94CEVE0005 

 10WSSR2058 
 
 
 
 

8 

 
 
 

Antrinio oro 

vamzdžio apkaba 

EOLO 15 94CNOP0022 

EOLO 25 94CNOP0023  

 
18 

Dujų prijungimas 3/4” EOLO 15-25-35 94ARPG6000 

EOLO 35 94CNOP0024 Dujų prijungimas 3/4” EOLO 45-55 94ARPG6001 

EOLO 45 94CNOP0025 Dujų prijungimas 3/4” EOLO 65 94ARPG6002 

EOLO 55 94CNOP0026 Dujų prijungimas 1” EOLO 85-120 94ARPG6003 
EOLO 65 94CNOP0027 

19 Elektrodai Kanthal D EOLO 15-120 94CNEL0019 
EOLO 85 94CNOP0028 

EOLO 100/120 94CNOP0029 20 Sraigtas 3,5*9 mm.  10WSWK2114 

4 17 2 

18 
13 

16 

12 11 14 

9 
8 

 
7 

20 
19 

1 

6 

10 
5 

15 

3 
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EOLO BC AS SYSTEMA  

 

5 ELEKTROS INSTALIACIJA  
Šildytuvui prijungti prie elektros tinklo reikalingos atitinkamos žinios, ir tai gali atlikti tik asmenys, turintys reikiamus įgaliojimus, 

atitinkančius naujausius technikos pasiekimus ir teisės aktų reikalavimus. 

Kad įrenginys veiktų tinkamai, būtina, kad elektros instaliacija būtų tinkamai prijungta ir kad įrenginyje būtų sumontuotas t inkamas valdiklis. 

Elektros instaliacija turi būti pritaikyta didžiausiam įrenginio suvartojamam galingumui, kuris nurodytas vardinėje plokštelėje ir šiame 

vadove. Laidų skerspjūvis turi būti tinkamas sumontuotam šildytuvo tipui. 

Jei kyla kokių nors elektros instaliacijos trikčių, vadovaukitės šiame vadove pateikta elektros instaliacijos schema. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Įrenginio gnybtynas. 

Jungdami žiūrėkite išsamų 

aprašymą 14 puslapyje. 

DĖMESIO 

Elektros prijungimo darbus turi atlikti kvalifikuotas personalas, laikantis galiojančių 

nacionalinių ir vietinių taisyklių bei šio vadovo nurodymų. 

DĖMESIO 

Apsaugokite maitinimo liniją sumontuodami viršsrovės jungiklį. 

Įrenginį būtina prijungti prie veiksmingos įžeminimo sistemos. 
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5.1. EOLO BC 25-35-45-55-65-85-100 AS ELEKTROS SCHEMA

4

2 TSM
3

4

L N

4

L1 N

PE

L

N

1   2   3    4   5   6    7   8   9

DEGIKLIO BLOK.

Gnybtyno schemą su aprašymu žr. 14 puslapyje.

T

L

VENT.

išvadas GRĮŽTIS

(RESET)

DEGIKLIO LIEPSNA ĮJ.

T       TERMOSTATAS

13 2

Pasirinktinai

1
0
k

O
h
m

1
0

V
-

1
0

V
+

D

0-10

10kOhm

Pasirinktinai

1
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EOLO BC AS 

5.2. Pagr. plokštės SCP674V030 sujungimų aprašymas 

SYSTEMA 

 

JUNGTIS ŽYMUO APRAŠYMAS 

J1A 
L Maitinimas (fazė) 

N Maitinimas (neutralus) 

J1B 

J1B2 

 

 Apsauga PE 
 

Apsauga PE 

 Apsauga PE 

 

F1/F2 

F1 Ventiliatoriaus išėjimas (fazė) n.1 

F2 Ventiliatoriaus išėjimas (fazė) n.2 

N Ventiliatoriaus išėjimas (N) n.1 skirtas ventiliatoriams 

N Ventiliatoriaus išėjimas (N) n.2 skirtas ventiliatoriams 

J3A 
+ 

Jutiklis NTC, tiekiamo oro temperatūra 
- 

 

 
J3B 

+ Degiklio galios valdymas 

A- dviejų pakopų valdymas - aukšt./žem. (Hi/Lo) 

B- bepakopis valdymas 0-5V 

C- bepakopis valdymas - potenciometras 10kOhm 

D- bepakopis valdymas 0-10V 

C 

 
- 

J3C TA Patalpos termostatas / degiklio įjungimas 

 
J6B 

La Paleidiklio maitinimas - fazė (pasirinktinai) 

N Paleidiklio maitinimas – neutralė (pasirinktinai) 

 
 

J7B 

a 
Oro slėgio skirtumo relė (presostatas) 

a 

b 
Dujų presostato įvestis - minimalus slėgis (pasirinktinai) 

b 
b 

 Apsauginis termostatatas STB su rankiniu atblokavimu (pasirinktinai) 
b 

 
 

JUNGTIS ŽYMUO APRAŠYMAS 

 
J7C 

c 
Apsaugų įvestis - Ts Termostatas STB 

c 

d 
Dujų presostato įvestis - maksimalus slėgis (pasirinktinai) 

d 

J8A 

FB1 Degiklio Premix dujų pūstuvo maitinimas (fazė) 

 Degiklio Premix dujų pūstuvo maitinimas (PE) 

N Degiklio Premix dujų pūstuvo maitinimas (N) 

J8B 

TR1  
Uždegimo transformatoriaus jungtys TR2 

ION 

J8C NC; C; NO Apsaugų įvestis 

J8D 
 Dujų vožtuvo maitinimas PE 

V1 Dujų vožtuvo maitinimas L 

N Dujų vožtuvo maitinimas N 

 
J9A / J9A2 

R Raudona lemputė - blokuotė 

O Oranžinė lemputė - maitinimas įjungtas 

G Žalia lemputė – įrenginys įjungtas 

N Neutralus 

J9B 
R 

Grįžtis (reset) 
T 

J9C 
2 

Ventiliatoriaus (-ų) įjungimo išvestis 
F 

KEY — Programavimo mygtuko jungtis 
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5.3. Išplėtimo prijungimai – ryšio plokštė i2NET (pavaldžioji (slave) – pasirinktin.)

JUNGTIS ŽYMUO APRAŠYMAS LAIDO NUMERACIJA KOMPONENTAS

CN1 Funkcionalumo išplėtimo kortelės jungtys

CN2 Funkcionalumo išplėtimo kortelės jungtys

IFS — Nuoseklioji sąsaja TTL — —

J1
1

Grįžtis (reset)
1scR Plokštė SCP674V30 (J9B)

2 1scT Plokštė SCP674V30 (J9B)

J2

P2 Išorinės temperatūros jutiklis Tiekia įrengėjas P2

C Com Tiekia įrengėjas P1; P2

P1 Patalpos temperatūros jutiklis Tiekia įrengėjas P1

J3
P4 Tiekiamo oro temperatūros

jutiklis - antrasis (pasirinktinai)

1fca2 - br P4

C 1fca2 - bl P4

J4

+1 Signal. 0–10 V, ventiliatoriaus su varikliu

EC valdymas, serijos AE įrenginiai

9-bk Mae1; Mae2

-1 9-gr Mae1; Mae2

+1 Signala 0–10 V, ventiliat. su varikliu AC

valdymas, vykdomas naudojant tiristorinį

reguliatorių, serijos AE įrenginiai

—- Vv

-1 — Vv

+2 Signalas 0–10 V, valdymas vykdomas

naudojant proporcingai veikiantį paleidiklį

(pasirinktinai)

—- SM

-2 —- SM

J9

V+

SCP674V122T valdiklio prijungimas -

jutiklinis ekranas Qts

5ac-br Qts

L1 5ac-bk Qts

L2 5ac-gr Qts

V- 5ac-bl Qts

J11

+A Jungtys ScBus RS 485, skirtos duomenų

perdavimo tinklu prijungimui

(naudojamos tik esant tinklui I2NET su

SCM serijos valdikliais)

Tiekia įrengėjas

-B Tiekia įrengėjas

S Tiekia įrengėjas

5.4. Įrenginio prijungimas per jungiklio gnybtų bloką

L1 N

PE

L
DEGIKLIO BLOK.

N DEGIKLIO LIEPSNA ĮJ.
T

L, N, P - Maitinimas 230V 50 Hz

1, 2 - Degiklio valdymo signalai 0-10 / 0-5 V DC

3 - Ventiliatorių valdymo išvestis

4 - 5 - Degiklio įjung. termostato įvestis

6 - 7 - Degiklio / Pagr. plokštės GRĮŽTIS (RESET)
8 - Liepsnos patvirtinimo lemputė *

9 - Degiklio blokavimo lemputė *

*ŠIOS IŠVESTIES APKROVĄ NAUDOTI DRAUDŽIAMA.

NEGALIMA NAUDOTI JOKIŲ ŠVIESOS DIODŲ.

VIENINTELIS GALIMAS ŠIOS IŠVESTIES

PRITAIKYMAS - NEONINĖ LEMPUTĖ.

L

VENT.

išvadas
Grįžtis

(reset)

T TERMOSTATAS

987654321

P
E

L
1 N

J
3
B

F
1

J
3
C

J
9
B

J
9
A
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EOLO BC AS
5.5 PAPILDOMA SCHEMA – PASIRENKAMIEJI ELEMENTAI

Žymėjimas

SYSTEMA

P4 = Tiekiamo oro temp. jutiklis NTC

Pa = Presostatas – filtro užteršimas

Pg = Min. dujų slėgio presostatas

SM = Proporcinio veikimo paleidiklis

0-10V

Tso = Apsauginis termostatatas STB

su rankinio atblokavimo funkcija

5.6. PAGRINDINĖS PLOKŠTĖS SCP674V030, SKIRTOS ŠILDYTUVUI EOLO AS, APRAŠYMAS

Plokštės SCP674V130A1 bendrieji duomenys

Maitinimas: 230 Vac +/- 10%

Termostato veikimo diapazonas: -40…150° C

ekrano diapazonas: 0÷99

El. energijos suvartojimas: 7 VA

Matmenys : 144x193x35(maks.)mm

Duomenų saugojimas: EEPROM

Apsaugos lygis: IP44 su PVC korpusu

Naudojimo sąlygos:

Aplinkos temperatūra –10÷50°C;

Sandėliavimo temperatūra –20÷70°C

Oro drėgnumo sąlygos: 30 / 80%, be kondensacijos

Jungtys: priveržiamos, laidininkų maks. skerspjūvis  2,5 mm2

Ekranas: Dviženklis

Įvestys: 9 įvestys

1 įvestis - potenciometro 10KΩ

1 įvestis - jutiklio NTC 10K 0,5%

@25°C

6 įvestys - signalizacijų

Išvestys: Relė SPDT 5(1)A 250Vac

4 įtampos išvestys, 230 V

1 PWM išvestis

Duomenų išvestys: Nuoseklioji iFS sąsaja TTL

SM P4 Tso Pa

Pg
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SYSTEMA EOLO BC AS 

5.6.1 PAGRINDINĖS PLOKŠTĖS SCP674V030 EKRANO RODMENŲ REIKŠMĖS  
 

EKRANAS DEGIKLIO BŪKLĖ REŽIMAS PRIEŽASTIS VEIKIMO ATNAUJINIMAS 

 
  TESTAVIMAS Normalus Paleidimo procedūra 

 

 

  
Išankstinis vėdinimas Normalus Paleidimo procedūra 

 

 
 

Išjungtas Normalus TA kontaktas atidarytas Uždaryti TA kontaktą 

 

  

Išjungtas Gedimas 

  

 

  

DIDINIMO („BOOST“) 
etapas 

Normalus Paleidimo procedūra 
 

 

  

Išjungtas Grįžtis (reset) Uždarytas RT kontaktas Veikimo atnaujinimas po 5 sekundžių 

 

 

Išjungtas Normalus 
Pasiekus nustatytą temperatūrą, 
vyksta likutinio vėdinimo etapas. 

TA kontaktas atviras. 

 

 

 
Įjungtas TECH. APTARN. 

Aktyvuota degiklio techninės 
priežiūros testavimo procedūra. 

Testavimo etapas baigsis automatiškai praėjus 
nustatytam laikui Yc. 

 

  
Įjungtas Normalus 

Rodoma esama degiklio galia %. 
 

5.6.2 Papildomi ekrano rodmenys - klaidų kodai 
 
 

EKRANAS KLAIDOS APRAŠYMAS 
 

 
Signalizacijų atminties ištrynimas 

 

 

 Degiklio GRĮŽTIS (RESET) 

a) Elektroninė grįžtis: Laikinai išjungiamas ir vėl įjungiamas 

elektros maitinimas = 

b) Rankinė grįžtis: pagrindinės plokštės RT kontaktų uždarymas. 
 

  Tiekiamo oro temperatūros jutiklio KLAIDA 
a) NTC jutiklis (Stf) trumpai sujungtas arba neprijungtas, 

b) Temperatūra už matavimo diapazono ribų  

 

KLAIDOS 

KODAS 
DEGIKLIO 

BŪKLĖ 
KLAIDOS APRAŠYMAS 

E1 Išjungtas Įvyko jutiklio P3 trumpas sujungimas, jis yra sugedęs arba temperatūra yra už diapazono ribų. Patikrinkite laidą ir jutiklį. 

E2 Išjungtas J7B įvesties signalizacija. Atsidarė apsauginis kontaktas. 

E3 Išjungtas J7C įvesties signalizacija. Atsidarė apsauginis kontaktas. Reikalingas pagrindinės plokštės paleidimas iš naujo (RESET). 

E4 Išjungtas Degiklio blokavimas. Reikalingas "Genius M82" / "Brahma SRM DFC M32C" degiklio automatikos paleidimas iš naujo 
(RESET). 

E5 Išjungtas Dujų pūstuvo ventiliatoriaus greičio klaida mažiausiame darbiniame diapazone arba klaidingas parametras Y9. 

E6 Išjungtas Dujų pūstuvo ventiliatoriaus greičio klaida didžiausiame darbiniame diapazone arba klaidingas parametras Y9. 

E7 Išjungtas 
Pirminio bandymo klaida. Jei suveikia E7 signalizacija, degiklis pereina į blokavimo būseną. Norint išjungti signalizaciją, 
reikia išjungti ir vėl įjungti šildytuvo elektros tiekimą. 

E9 Įjungtas 
Gedimas aktyvuojamas, kai vienu metu dega raudona ir oranžinė lemputė (liepsnos patvirtinimas). Norėdami panaikinti 
klaidą, atlikite perkrovimą (RESET) per RT kontaktą. 

Ed Išjungtas 
Duomenų bazės parametrų klaida. Kreipkitės į techninės priežiūros centrą, kad iš naujo įvestų rL/rH/Y9 parametrus. 
Po programavimo bent 10 s išjunkite elektros energijos tiekimą. 

EE Įjungtas Atminties klaida. Kreipkitės į techninio aptarnavimo tarnybą. 
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EOLO BC AS SYSTEMA 

 

 

5.6.3. PAGRINDINĖS PLOKŠTĖS SCP674V030, SKIRTOS ŠILDYTUVUI EOLO VIP, 

PARAMETRAI 
 

ŽYMUO PARAMETRAS DIAPAZONAS Mat.  

vnt 

NUMATYTAS 

t1 Tiekiamo oro temperatūra - NTC (P3) jutiklio rodmenys - Tik rodmenys. 0...99 °C - 

SP Degiklio galios nustatymas. 0=rL; 100=rH; 0...99 % 99 

 
 

/P 

Potenciometras yra; 

/P = 0 : potenciometro nėra; 

degiklio galios valdymas pagal parametrą SP 

/P = 1 : išorinis degiklio galios valdymas (potenciometras, termostatas, 0-5 V signalas). 

SVARBU 

Jei SCP674V130 plokštė turi plėtinį (slave), 

NENAUDOKITE išorinių įrenginių J3B jungtyje. 

 

 
0...1 

 

 
- 

 

 
0 

 

L1 

Grįžties tipas: 
0 = rankinis - su GENIUS M82 degiklio valdymo plokšte; 

1 = elektroninis - su GENIUS E82 degiklio valdymo plokšte; blokavimo lemputė įsijungia tiek 

degiklio paleidimo, tiek blokavimo fazėse; 

2 = elektroninis - su GENIUS E82 degiklio valdymo plokšte; blokavimo lemputė įsijungia tik   
degiklio blokavimo fazėje. 

   

rL Minimali degiklio galia = minimali PWM vertė. 0...rH % *... 

rH Maksimali degiklio galia = maksimali PWM vertė. rL…100 % *... 

Y0 Degimo kameros pirminio degimo laikas 10...99 sek. 10 

Y1 Degiklio veikimo laikas paleidimo metu, kai paleidimo galia Y2 0...99 sek. 0 

Y2 Paleidimo galia. PWM reikšmė nuo 0 iki 99 %. 0...99 % *... 

Y3 
Ventiliacijos įjungimo nustatymas. Nustatykite pūtimo ventiliatoriaus įjungimo ir išjungimo 

temperatūrą. 
0...80 °C 40 

Y4 Ventiliatoriaus išjungimo delsos laikas nustojus veikti degikliui. 0...99 sek. 30 

Y5 Vėdinimo termostato histerezė 3...15 °C 5 

 

 
Y6 

Antrosios degiklio pakopos perjungimo nustatomasis dydis. 

• Jei tiekiamo oro temperatūra < Y6 - degiklio galia = SP arba potenciometro nustatyta vertė. 

• Jei tiekiamo oro temperatūra > Y6 - degiklio galia = rL. 

SVARBU 

Automatinio veikimo režime su bet kuria išplėtimo plokšte: SCP674V143, SCP674V202 arba 

SCP674V124, pagrindinė plokštė SCP674V030 veikia pagal šių plokščių komandas. Dviejų 

pakopų režimas neveikia. 
Nustačius reikšmę "0", išjungiamas  plokštės dviejų pakopų režimas. 

 
 
 

0...80 

 
 
 

°C 

 
 
 

55 

Y7 Antrosios degiklio pakopos termostato histerezė. 3...15 °C 5 

Y8 Blokavimo įtaiso signalizavimo režimas (tik gamintojui) 0-1 0 1 

HH Programinės įrangos žymėjimas (tik skaitymui) - - - 

 
DĖMESIO!!! 

* Tai yra parametrų pavyzdžiai, kurie priklauso nuo degiklio modelio, dujų tipo ir šildytuvo modelio. Šiuos įvairių tipų prie taisų parametrus rasite gamintojo techninės 

priežiūros vadove. 

Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl neteisingų šių parametrų nustatymų. Neteisingas verčių nustatymas gali sugadinti prietaisą, kelti 

pavojų žmogaus gyvybei ir sveikatai. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DĖMESIO!!! 

GRĮŽTIES (RESET) signalas atsiranda dėl trumpojo RT kontakto  jungimo pagrindinėje plokštėje. Įrenginio automatikai atblokuoti reikalingas skirtingos trukmės 

GRĮŽTIES (RESET) impulsas. Norint atblokuoti pagrindinę įrenginio plokštę, reikia ilgo,  mažiausiai 5 sek. trukmės, GRĮŽTIES impulso. Norint atblokuoti BRAHMA 

degiklio automatiką, reikalingas trumpas, > 3 sek. trukmės, GRĮŽTIES impulsas. 
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6 INFORMACIJA ĮRENGĖJUI  

6.1. Bendra informacija 

Įrenginį pagal gamintojo instrukcijas turi montuoti įgalioti asmenys. Netinkamas įrengimas gali būti sukelti žmonių ir gyvūnų 

sužalojimus bei žalą turtui, už kuriuos gamintojas neatsako. 

Visais atvejais būtina laikytis taikomų standartų! 

- Kai šildomame pastate yra mechaninė ventiliacija, vietinė ištraukiamoji ventiliacija arba įrenginiai, 

galintys sukurti vakuumą, reikia būtinai taikyti degimui skirto oro ėmimą iš išorės. - C TIPAS 

- Planuojant reikia numatyti tinkamą tiekiamąją ir ištraukiamąją ventiliaciją, priklausomai nuo išmetamųjų 

dujų nuvedimo ir oro padavimo sistemos tipo. 

- Montuojant reikia atsižvelgti į tai, kad būtų išlaikytas saugus atstumas nuo degių medžiagų. 

 
Montuojant svarbu laikytis šių rekomendacijų: 

- Būtina laikytis minimalių montavimo atstumų: 

 
• degiklio ir jungties pusėse numatyti ne mažesnę kaip 1000 mm darbinę zoną techninei priežiūrai atlikti. 

 
 
 
 

 

 

 

Pirmą paleidimą leidžiama atlikti tik kvalifikuotiems asmenims.  
Prieš paleidimą reikia patikrinti šiuos duomenis: 
• Ar maitinimo parametrai atitinka duomenis, esančius žyminėje lentelėje; 

• Ar dujų tiekimo slėgis yra toks, kokį numato instrukcija; 

• Ar degimui skirto oro ir išmetamųjų dujų nuvedimo kanalai atitinka privalomų teisės aktų 

reikalavimus. 

ĮSPĖJIMAS 

Visus montavimo darbus patikėkite kvalifikuotiems specialistams, laikydamiesi šalyje, kurioje 

montuojama sistema, galiojančių nacionalinių ir vietinių taisyklių bei teisės aktų, o taip šioje 

instrukcijoje pateiktų nurodymų. 

ĮSPĖJIMAS 

Įrenginio montavimo metu technikai privalo būti aprūpinti asmeninės apsaugos priemonėmis 

pagal galiojančius teisės aktus. 

ĮSPĖJIMAS 

Medžiagų iškrovimas iš transporto priemonių ir perkėlimas į montavimo  vietą privalo būti 

atliekamas naudojantis kroviniams gabenti tinkamomis priemonėmis. 

Visus medžiagų kėlimo ir transportavimo darbus privalo atlikti tam leidimą turintys asmenys. 

Medžiagų tvarkymas privalo būti atliekamas taikant šioje instrukcijoje aprašytus metodus. 

Užtikrinkite, kad į iškrovimo zoną nepatektų pašalinių asmenų, aptverdami ją atitinkamomis 

užtvaromis, kad niekas negalėtų patekti po pakeltu kroviniu. 

Naudokite tinkamą kėlimo įrangą, atitinkančią galiojančių teisės aktų reikalavimus, 

medžiagoms kelti nenaudokite ratinių gervių ir nemontuokite 

anstatų tam, kad pasiektumėte didesnį aukštį. 
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6.2. ĮRENGINIO MONTAVIMAS PRIKLAUSOMAI NUO ORO SRAUTO 

KONFIGŪRACIJOS 

 

Įrenginys suprojektuotas taip, kad, atsižvelgiant į kliento poreikius ir reikalavimus, jį būtų galima įrengti dviem oro srauto įrenginyje 

variantais. Pagal standartinę gamintojo numatytą konfigūraciją oro srautas turi tekėti iš kairės į dešinę (žiūrint iš degiklio pusės). 

Pagal gamintojo nomenklatūrą tai yra A variantas - KAIRYSIS. Atvirkštinis srautas žymimas kaip B variantas - DEŠINYSIS 

Toliau pateikiamos galimos montavimo konfigūracijos: 
 

A 
Dešinioji versija 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kairioji versija B 
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6.3 INTEGRAVIMAS Į ORO VĖDINIMO ĮRENGINĮ ARBA ORO PASKIRSTYMO 

SISTEMĄ 

EOLO BC AS įrenginiai turi būti montuojami ant tvirto pagrindo, kuris užtikrintų tinkamą šildytuvo svorio sukeliamų 

įtempių pasiskirstymą. Pagrindas būtinai turi būti tinkamai išlygintas. 
 
 

 

 

 

EOLO BC AS INTEGRAVIMAS Į ORO VĖDINIMO ĮRENGINĮ ARBA VENTILIATORIŲ 

SEKCIJĄ 

Montuojant EOLO BC AS įrenginius į oro vėdinimo įrenginį arba ventiliatorių sekciją, kurie yra didesni už šildytuvo 

srauto pralaidos angą, reikia pasirūpinti, kad būtų uždaryta ertmė, pro kurią gali praeiti oro srautas. Esant labai didelėms 

ventiliatoriaus apkrovoms, leidžiama naudoti apvadą, kad būtų apribotas slėgio kritimas. Tokiu atveju turi būti užtikrintas 

minimalus oro srautas, kad būtų užtikrintas tinkamas šildymo sekcijos veikimas ir išvengta šildytuvo perkaitimo. 

Patartina tai suderinti su gamintoju. 

Kad šildytuvas veiktų optimaliai,  prieš ir už šildytuvo rekomenduojama palikti tiesią ortakio atkarpą, kurios ilgis būtų 

ne mažesnis kaip 500 mm. 
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SVARBU!! 

Montuodami oro vėdinimo įrenginį su integruotu EOLO BC AS, būtinai palikite vietos prieigai degikliui aptarnauti. 

500mm 

500mm 

 
 

 
 
 

 
500mm 
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SVARBU!! 

Projektuojant dujinio šildytuvo įrengimą vėdinimo įrenginyje, turi būti užtikrintas tinkamas šviežio oro tiekimas į degiklio 

kamerą. Angos turi užtikrinti laisvą srautą, pakankamą šviežio oro kiekį. Minimalus oro tiekimo į degiklį angų bendras 

skerspjūvio plotas turi būti ne mažesnis už atitinkamo dydžio degiklio dūmtraukio vamzdžio skerspjūvio plotą. 
Rekomenduojamas šviežio oro tiekimo angų skerspjūvio plotas: 

- iki 50 kW galios degikliams minimalus skerspjūvio plotas - 0,01 m2; 

- didesniems nei 50 kW galios degikliams minimalus skerspjūvio plotas - 0,014 m2. 

 
Turi būti užtikrinta, kad šviežio oro įsiurbimo anga turėtų apsaugą, kad į degiklį nepatektų pašalinių objektų, 

pavyzdžiui, lapų, popieriaus gabalėlių ir pan. 

Tokiems objektams patekus į degiklio dujų maišymo kontūrą, kyla pavojus, kad įrenginys gali būti sugadintas. 

Degiklio kameroje neturi būti vakuumo ar viršslėgio dėl nesandarumo iš ventiliacijos kanalų arba nepakankamo 

šviežio oro tiekimo į degiklį angos skerspjūvio. 
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6.4. DUJŲ NUVEDIMO IR DEGIMO ORO PADAVIMO SISTEMA 

 
Įrenginius Eolo B galima įrengti taikant sistemas B23, C13, C33.  

Gamintojas nenumato galimybės taikyti koncentrines sistemas. 

Rekomenduojama naudoti specialias SYSTEMA išmetamųjų dujų sistemas. 

Pagal galiojančias taisykles reikalaujama, natūralios arba priverstinės traukos išmetamųjų dujų vamzdžiai būtų padaryti 

iš medžiagų, atsparių įprastam mechaniniam ir šiluminiam poveikiui bei ilgalaikiam degimo produktų ir jų kondensatų 

poveikiui. Medžiagos, naudojamos išmetamųjų dujų sistemos konstrukcijai, turi atitikti šių standartų reikalavimus: 

PN-EN 1856-1:2009E Kaminai. Reikalavimai metaliniams kaminams. 1 dalis: 

 Dūmtraukių sistemų sudedamosios dalys 

PN-EN 1856-2:2009E Kaminai. Reikalavimai metaliniams kaminams. 2 dalis: Metaliniai vidiniai kanalai ir metalinės 

jungtys. 

Be to, įrenginiai turi atitikti 2002 m. balandžio 12 d. Infrastruktūros ministro įsakymo dėl techninių sąlygų, kurias turi 

atitikti pastatai ir jų išdėstymas, reikalavimus (Žin., 2002, Nr. 75, p. 690). 

 
 

6.5. KONDENSATO DRENAŽAS 

 
EOLO BC serijos dujiniam oro šildytuvui reikalinga kondensato nuvedimo sistema. Kondensato nuvedimas yra įrengtas 

pagrindo karkase šoninėje sienelėje degiklio kameros pusėje. 

Kondensatas turi būti drenuojamas esant atmosferos slėgiui, t. y. kondensatas turi tekėti laisvai. Vandentiekio sistema 

turi būti pagaminta iš medžiagų, atsparių šiluminiam ir cheminiam kondensato poveikiui, ir turėtų būti pakankamai 

mechaniškai tvirta - iš nerūdijančiojo plieno arba plastiko (PP). Nenaudokite medžiagų, kurias gali žalingai veikti 

kondensatas, ypač varinių vamzdžių. Bet kuriuo atveju būtina laikytis  

taikomų standartų. 

 
Kondensatą iš mažesnės nei 35 kW galios dujinių kondensacinių įrenginių galima išleisti tiesiogiai į nuotekų sistemą. 

Kondensato dalis bendrame nuotekų kiekyje yra tokia nedidelė, kad buitinės nuotekos pakankamai jį praskiedžia. Net jei 

vardinė šiluminė galia yra didesnė, iki 200 kW, kondensatą iš dujinių kondensacinių įrenginių galima išleisti be 

neutralizavimo, jei užtikrinamas minimalus 1:25 praskiedimas įprastomis nuotekomis. 

Kondensato neutralizatorius reikalingas įrenginiams, kurių galia didesnė nei 200 kW. Kondensacinių katilų kondensato 

išleidimo leidimą išduoda vietos vandentvarkos institucijos, kurios sprendimą priima atsižvelgdamos į vietos sąlygas. 
 
 
 
 

Jei įranga montuojama lauke, kondensato nutekėjimo sistema turi būti apsaugota nuo užšalimo. Dėl 

netinkamo montavimo gali būti pažeistas šilumokaitis. 
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6.5. DUJŲ PRIJUNGIMAS 

Dujų prijungimą prie šildytuvo leidžiama atlikti tik asmeniui, turinčiam tinkamus įgaliojimus. Šis prijungimas 

privalo būti atliktas pagal teisės aktuose numatytas taisykles ir taikant geriausią statybų praktiką. Pavojinga 

atlikti prijungimo darbus neturint reikiamos kvalifikacijos. 

Atliekant dujų prijungimą prie įrenginio, reikia nepamiršti, kad didžiausias leistinas slėgis dujų tiekimo  sistemoje yra 

50 mBar. 

Tam, kad įrenginys būtų apsaugotas nuo kietųjų dalelių, už atjungimo sklendės reikia sumontuoti dujų filtrą. Toliau yra 

pateikiama tinkamo dujų sistemos įrengimo schema. 

 

 

 
 
 
 

Eolo BC šildytuvų dujų 

prijungimo schema 

Aprašymas 

a Dujų maitinimo tinklas  
Elementai, kuriuos įrengėjas 

montuoja prie šildytuvo 

b Dujų rutulinė sklendė 

c Filtras 

d Elastinga antivibracinė žarna 

I Įrenginyje esančio dujų elektromagnetinio vožtuvo schema  
 
 
Šildytuve esantys elementai 

1 Grubaus valymo filtras 

2 Pirmasis elektromagnetinis vožtuvas 

3 Stabilizatorius 

4 Antrasis elektromagnetinis vožtuvas 

5 Maksimalaus slėgio reguliatorius 

6 Išėjimas į maišymo ventiliatorių /degiklį 

a b c d I 

1 2 3 4 5 6 



25 
 

EOLO BC AS SYSTEMA 

 

7 PALEIDIMAS, REGULIAVIMAS BEI TECHNINĖ PRIEŽIŪRA  

7.1. PARENGIAMIEJI VEIKSMAI 

Prieš įjungiant šildytuvą būtina laikytis šių nurodymų: 

- Patikrinkite dujų tiekimo sistemos sandarumą; 

- Patikrinkite, ar prietaisas yra pritaikytas dujoms, tiekiamoms iš elektros tinklo; 

- Patikrinkite, ar tinklo dujų slėgis atitinka vardinėje plokštelėje nurodytus reikalavimus; 

- Patikrinkite, ar tinkamai prijungta elektra; PATIKRINKITE POLIŠKUMĄ! 

Atlikus išsamų patikrinimą,  įrenginį galima įjungti naudojant atitinkamus valdiklius. Priklausomai nuo degiklio ir 

šildytuvo modelio, paleidimo ciklas atrodys taip, kaip parodyta toliau pateiktoje schemoje. 
 
 
 
 

 
"Brahma" degiklio valdiklis DFC M32C - veikimo logika 

 
 
 
 
 

 
APSAUGINIS 

TERMOSTATAS 

ŠILDYMO POREIKIS 

DUJŲ VENTILIATORIUS 

ORO SLĖGIO JUNGIKLIS 

UŽDEGIKLIS 

DUJŲ VOŽTUVAS 

LIEPSNA 

BLOKAVIMO 

BŪSENA TS 

TP 

 
 
 

TP - parengiamojo prapūtimo laikas 

60 sek. - BRAHMA SRM 

TS - saugos laikas 5 sek. 

Reakcijos laikas liepsnos sutrikimo atveju: < 1s 

Bandymų uždegti skaičius: 3 

  LIKUTINIS VĖDINIMAS 

GRĮŽTIS 
(RESET) 

1s 1s 1s 

 
  LIKUTINIS VĖDINIMAS 
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7.2. Degiklio reguliavimas ir nustatymas 

Paleidus degiklį, reikia patikrinti degimo tinkamumą, esant nustatytai minimaliai degiklio galiai. Jeigu kyla sunkumų 

dėl paleidimo, reikia pakoreguoti elektromagnetinio vožtuvo nustatymus.   Reikia atkreipti dėmesį, ar esant nustatytai 

minimaliai galiai, degiklis nerezonuoja, šiuo atveju taip pat reikia pakoreguoti nustatymus (7.2.1.  - 7.2.2.punktai). 

Atlikus parengiamąjį paleidimą, reikia atlikti išmetamųjų dujų analizę, kad būtų patikrintas degimo tinkamumas. 

7.2.1. Vožtuvo Sit SIGMA 848 reguliavimas (Šildytuvo modeliai EOLO 25 - 65 AS) 
 

 

Poz. Aprašymas Nurodymas 

1 Elektromagnetinis vožtuvas SIT 848 SIGMA - 

2 Elektros jungtis - 

3 Dujų įvadas - 

4 Dujų išvadas - 

 
5 

 
Slėgio matavimas įvade 

 
Prijungus manometrą, jis rodo slėgį dujų sistemoje prieš įrenginį. Reikia tikrinti slėgį tiek prieš prijungiant 

įrenginį tiek ir įrenginio darbo metu. 

 

 
6 

 

Slėgio matavimas, esant 

sumažintai galiai 

Ši vertė bet kokiu atveju turi būti artima 0, tačiau su minimaliu nuokrypiu į neigiamą pusę. Gamyklinė vertė yra 

= -0,2 -0,5 mbar 

Parengiamojo prapūtimo metu vakuumo vertė padidėja - minus ~ keli mbar. Tik tada, kai automatinis degiklio 

valdiklis atidaro elektromagnetinį vožtuvą, vakuumo vertę kompensuoja dujų slėgis, o matavimo rezultatas tampa 

artimas nuliui su minimaliu nuokrypiu į neigiamą pusę: nuo -0,2 iki -0,5 mbar 

7 Neigiamojo slėgio signalo prijungimas Nenaudojamas 

 
8 

Maksimalaus slėgio 

reguliavimas 

Gamyklinis nustatymas – varžtas visiškai išsuktas ir įsuktas puse apsisukimo. 

CO2, CO, NOx VERČIŲ REGULIAVIMAS, ESANT MAKSIMALIAI GALIAI 

 
9 

 
Poslinkio (“offset”) reguliavimas 

Šešiabriaunis reguliavimo varžtas - skirtas reguliuoti darbo minimalia galia metu.CO2, CO, NOx VERČIŲ 

REGULIAVIMAS, ESANT MINIIMALIAI GALIAI. 

Pakeitimus reikia atlikti žingsniais kas 1/3 apsisukimo. 

 
10 

 
Slėgio matavimas išvade 

Matuojant slėgį įprastinio degiklio veikimo metu slėgio matavimo rezultatas jokiu atveju negali būti 

teigiama slėgio vertė !!!  Palikti nustatytą slėgį su teigiama verte NELEIDŽIAMA. TAI GALI SUKELTI 

PAVOJŲ !!! 

1 

8 

4 
2 

3 

10 

9 7 6 5 
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7.2.2. Vožtuvo Sit 822 Novamix reguliavimas (Šildytuvo modeliai EOLO 85 - 120 AS) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Poz. Aprašymas Nurodymas 

1 Elektromagnetinis vožtuvas SIT 822 NOVAMIX  

2 Elektros jungtis  

3 Dujų įvadas  

4 Dujų išvadas  

5 Slėgio matavimas įvade  

 
 

 
6 

 

 
Slėgio matavimas išvade 

Ši vertė bet kokiu atveju turi būti artima 0, tačiau su minimaliu nuokrypiu į neigiamą pusę. Gamyklinė 
vertė yra = -0,2 -0,5 mbar 

Parengiamojo prapūtimo metu vakuumo vertė padidėja - minus ~ keli mbar. Tik tada, kai automatinis 

degiklio valdiklis atidaro elektromagnetinį vožtuvą, vakuumo vertę kompensuoja dujų slėgis, o 

matavimo rezultatas tampa artimas nuliui su minimaliu nuokrypiu į neigiamą pusę: nuo -0,2 iki -0,5 

mbar 
Matuojant slėgį degikliui veikiant maksimalia galia, slėgio matavimo rezultatas 

jokiu atveju negali būti teigiama slėgio vertė !!! Palikti nustatytą slėgį su teigiama verte 
NELEIDŽIAMA. TAI GALI SUKELTI PAVOJŲ !!! 

7 Pilotinio degiklio slėgio reguliavimas Nenaudojamas 

8 
Maksimalaus slėgio 

reguliavimas 

Gamyklinis nustatymas – varžtas visiškai išsuktas ir įsuktas puse apsisukimo. 

CO2, CO, NOx VERČIŲ REGULIAVIMAS, ESANT MAKSIMALIAI GALIAI 

 
9 

 
Poslinkio (“offset”) reguliavimas 

Reguliavimo varžtas - skirtas reguliuoti darbo minimalia galia metu.CO2, CO, NOx VERČIŲ REGULIAVIMAS, 

ESANT MINIIMALIAI GALIAI. 

Pakeitimus reikia atlikti žingsniais kas 1/4 apsisukimo. 

3 

1 

5 

6 8 

2 

9 
7 

2 

4 
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7.2.3. Vožtuvo Honeywell VK4415 reguliavimas (Šildytuvo modeliai nuo 85 iki 120 kW) 
 

 
 
 
 

 
POZ. APRAŠYMAS DARBINIAI NURODYMAI 

1 Dujų įvadas  

 
2 

 
Tiekiamų dujų slėgis 

Tiekiamų dujų slėgio matavimo vieta. Tiekiamų dujų slėgis neturi viršyti 50 

mbar. 

3 „Offset“ slėgis Dujų slėgio matavimo vieta prieš reguliatorių 

 

4 

 

Tikslusis reguliatorius OFFSET 

Vidinis varžtas su šešiakampe galvute, skirtas minimaliam dujų srautui reguliuoti. 

Reguliuoja CO2, CO, NOX vertes degimo metu, esant mažiausiam galingumui. 

5 Dujų išvadas  

6 Dujų išleidimo slėgis Degiklio dujų slėgio matavimo vieta (už reguliatoriaus). 

 
7 

 
Pagrindinis reguliatorius 

Vidinis varžtas su šešiakampe galvute 4. skirtas dujų srautui (dujų mišiniui) 

reguliuoti degikliui veikiant didžiausiu galingumu. 

1 2 3 4 

8 6 5 7 
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7.3. Elektrodų išdėstymas 

SYSTEMA 

 

Tam, kad uždegimo procesas vyktų teisingai, būtina, kad uždegimo elektrodų padėtis būtų tokia, kaip parodyta šiame 

paveikslėlyje. 

 

 

7.4. Dujų ir oro maišytuvas 

Dujų ir oro maišytuvas – tai būtinas elementas tam, kad dujų mišinys būtų parenkamas teisingai. Jis yra atitinkamu 

būdu pritaikytas konkrečios rūšies dujoms, kad užtikrintų optimalų oro kiekį. Jokių jo pakeitimų nereikia atlikti. 

Maišytuvas degiklyje yra įrengtas gamykloje, o jį pakeisti būtina tuomet, kai keičiame dujų rūšis. 

 

 
6.3 pav. Degiklio pūstuvas 

   17mm 

9
m

m
 

Poz. Aprašymas 

1 Degiklio pūstuvas 

2 Oro / dujų maišytuvas 

3 Dujų įsiurbimo anga 

4 Antrinio oro žiedo užspaudžiamasis varžtas 

5 Pirminio oro įsiurbimo anga 

6 Antrinio oro kiekio reguliavimo žiedas 

7 Antrinio oro įsiurbimo anga /angos 

 

3mm 
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7.5. Dujų purkštukas – dujų rūšies pakeitimas - 15-120 KW DEGIKLIAI  

Veiksmus, susijusius su purkštuko pakeitimu ir degiklio pertvarkymu, kad būtų deginamos kitos 

rūšies dujos, privalo atlikti gamyklos techninės priežiūros darbuotojai arba asmenys, turintys 

bendrovės SYSTEMA įgaliojimą. 

Dėl netinkamo nustatymo gali kilti pavojus ir įrenginio  sunaikinimo rizika!!! 
 
 

Tam, kad būtų pakeistas dujų purkštukas, reikia atlikti šiuos veiksmus: 

 
1. Atjunkite elektros maitinimą; 

2. Uždarykite dujų sklendę prieš įrenginį; 

3. Išsukite kamštį A iš purkštuko korpuso C; 

4. Išsukite dujų purkštuką B iš purkštuko korpuso C; 

5. Pakeiskite purkštuką naujos rūšies dujoms tinkamu purkštuku, kaip numatyta specifikacijoje; 

6. Įsukite naują purkštuką; 

7. Užsukite kamštį A; 

8. Įjungę elektros ir dujų tiekimą, elkitės kaip ir pirmojo paleidimo metu; 

9. Būtinai atlikite išmetamųjų dujų analizę; 

10. Įrašykite pakeitimus vardinėje lentelėje. 

A 
B 

C 
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PURKŠTUKŲ SKERSMENYS 

 BC 15 BC 25 BC 35 BC 45 BC 55 BC 65 BC 85 BC 100/120 

MAKSIMALI GALIA [kW] 16 22 32 43 52 63 86 103 

DUJŲ TIPAS GRUPĖ 

TIEKIAMŲ 

DUJŲ 

SLĖGIS 
(mbar) 

PURKŠTUKO 
SKERSMUO [mm] 

 

GAMTINĖS DUJOS 

E (G20) 20 3,8 4,0 4,5 5,0 5,5 5,8 8,5 8,5 

L (G25) 25 4,0 4,0 4,9 5,7 6,9 8,5 9,2 9,2 

Lw (G27) 20 4,0 4,0 4,9 5,7 6,9 8,5 9,3 9,3 

Ls (G2.350) 13 4,5 5,0 6,0 7,2 8,4 10,0 11,3 12,5 

SUSKYST. DUJOS 
(LPG) 

P (G31) 37 2,6 2,8 3,6 4,0 4,2 4,5 6,3 6,3 

B/P (G30) 37 2,6 2,8 3,6 4,0 4,2 4,5 6,3 6,3 

Dujų ir oro maišytuvas 

 
 

 

 
Angos maišytuvo „Venturi“ žiede 

DUJŲ TIPAS kiekis / skersmuo 

E (G20) 1 x 7mm 2 x 7mm 2 x 7mm 4 x 7mm 7 x 7mm 9 x 7mm 1 x 11mm 1 x 11mm 

L (G25) 1 x 7mm 1 x 7mm 1 x 7mm 3 x 7mm 4 x 7mm 7 x 7mm 
angų 

nėra 

angų 

nėra 

Lw (G27) 1 x 7mm 1 x 7mm 1 x 7mm 3 x 7mm 4 x 7mm 7 x 7mm 
angų 

nėra 

angų 

nėra 

Ls (G2.350) 1 x 7mm 1 x 7mm 1 x 7mm 2 x 7mm 3 x 7mm 6 x 7mm 
angų 

nėra 

angų 

nėra 

P (G31) 1 x 7mm 2 x 7mm 2 x 7mm 4 x 7mm 7 x 7mm 9 x 7mm 1 x 11mm 1 x 11mm 

B/P (G30) 1 x 7mm 2 x 7mm 2 x 7mm 4 x 7mm 7 x 7mm 9 x 7mm 1 x 11mm 1 x 11mm 
 

Įrenginiuose sumontuoti "Premix" degikliai be purkštuko (EOLO 85-100 modeliai nuo 2022-03). 

Oras ir dujos maišomos „Venturi“ maišytuve. Reikiamas dujų kiekis.įsiurbiamas proporcingai tekančiam oro srautui. 

Norint pakeisti kuro dujas, reikia sukalibruoti dujų vožtuvą, o kai kuriais atvejais - pakeisti patį „Venturi“ įtaisą,.kuris tiktų 

reikiamam dujų tipui. 
 

 

MODELIS 
DUJŲ VOŽTUVO 

MODELIS 
G 20 G 25, G 27, G 2.350 G 30, G 31 

EOLO BC 85 AE/AC/AS VK4415V1002B 45.900.450-020 45.900.450-010 45.900.450-010 

EOLO BC 100 AE/AC/AS VK4415V1002B 45.900.450-020 45.900.450-010 45.900.450-010 
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7.6 ĮRENGINIO TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 

 
Įrenginio techninė priežiūra turi būti atliekama periodiškai, ne rečiau kaip kartą per metus arba, jei reikia, dažniau. 

Pastebėjus netipinį įrenginio veikimą, reikia nedelsiant atjungti jį  nuo elektros ir dujų tiekimo tinklų ir iškviesti techninio 

aptarnavimo darbuotojus. 

Jeigu yra eksploatuojamas toks įrenginys, kuriame yra įrengtas oro filtras, reikia skirti ypatingą dėmesį jo švarai, 

kadangi dėl užteršto filtro įrenginys perkaista, užsiblokuoja ir galiausiai  gali sugesti. Filtrų valymo arba jų keitimo 

grafikas turėtų būti sudaromas priklausomai nuo patalpų švaros. 

Prieš šildymo sezoną reikia atlikti įrenginio apžiūrą, kad būtų išvengta įrenginio veikimo sutrikimų žiemos sezono metu. 

Prieš atlikdami įrenginio techninės priežiūros darbus, atjunkite pagrindinį jungiklį ir uždarykite dujų sklendę. 

Apžiūros metu reikia numatyti šiuos periodinius veiksmus: 
- Patikrinti bendrą įrangos būklę; 

- Patikrinti dujų tiekimo sistemos sriegines jungtis ir įrenginio sandariklius - jei reikia, pakeisti juos naujais; 

- Patikrinti elektrodų ir degimo antgalio būklę (jeigu yra nešvarumų, išvalyti); 

- Patikrinti dujų maišytuvo būklę - jei reikia, išvalyti šluoste arba šepetėliu; 

- Patikrinti elektros instaliacijos būklę, laidus, gnybtus ir kt.; 

- Patikrinti išmetamųjų dujų ir oro kanalų  būklę; 

- Patikrinti degimo kameros, šilumokaičio būklę; 

- Patikrinti dujų filtrų būklę, jei reikia, išvalyti.  

- Įjungus elektros maitinimą ir atidarius dujų sklendę reikia: 

- patikrinti dujų slėgį prieš degiklį ir degiklyje (nustatyti minimalų ir maksimalų srautą, jei tai numatyta); 

- patikrinti dujų vamzdžio sandarumą; 

- Sureguliuokite degiklį ir atlikite išmetamųjų dujų analizę. 

 
!!! ATLIKĘ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBUS, NEPAMIRŠKITE UŽFIKSUOTI IR PRIVERŽTI VISŲ ĮRENGINIO 

DALIŲ. 
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8. GARANTIJA  

Gamintojas suteikia 24 mėnesių garantiją tinkamam tiekiamos įrangos veikimui, remdamasis bendraisiais Civilinio 

kodekso nuostatais, tačiau laikydamasis toliau nurodytų sąlygų: 

1. Garantija taikoma gamintojo SYSTEMA POLSKA SP.Z O.O. pagamintų medžiagų ir komponentų defektams. 

Medžiagų defektų arba netinkamo įrenginio veikimo atveju SYSTEMA garantuoja nemokamą remontą, dalių keitimą 

arba, jeigu būtina, įrangos pakeitimą nauja. Apie paslėptus defektus, kurie gali išryškėti tik įprastomis eksploatavimo 

sąlygomis, turi būti pranešama per laikotarpį iki 7 dienų nuo jų aptikimo. Gedimai bus pašalinti kaip įmanoma greičiau 

gamintojo sąskaita. 

2. Gamintojas suteikia 24 mėnesių trukmės garantiją kiekvienam įrenginio komponentui, skaičiuojant nuo pirmojo 

paleidimo datos, tačiau ne ilgiau kaip 27 mėnesius nuo pardavimo datos. Būtina 24 mėnesių garantijos laikotarpio sąlyga 

yra ta, kad naudotojas po vienerių eksploatacijos metų atliktų privalomą įrenginio patikrą. Šią patikrą turi atlikti įgaliotasis 

techninės priežiūros centras. 

3. Galimas sugedusių dalių pakeitimas neprailgina garantinio laikotarpio. Garantija netenka galios garantijos kortelėje 

nurodytą dieną. 

Išsamios garantijos sąlygos yra nurodytos garantijos kortelėje. 

 
Garantijos taikymo išimtys 

Garantija nustoja galioti šiais atvejais: 

– Jei gedimai atsiranda dėl veiksmų arba darbų, atliktų neturint reikiamų leidimų, naudojant 

netinkamas medžiagas arba nesilaikant naudojimo instrukcijų; 

– Jei gedimai atsirado transportavimo metu; 

– Jei nesilaikoma taikomų standartų ir tinkamo montavimo taisyklių; 

– Jei įrenginys naudojamas tam tikslui neskirtose patalpose; 

– Jei pažeidimai atsirado dėl gaisro, užsidegimo, per didelės drėgmės, cheminių reakcijų, 

agresyvių junginių ar kitų veiksnių, kurių vengti rekomenduoja įmonė „SYSTEMA”; 

– Jei nebuvo atliktas tinkamas paruošimas įrenginio paleidimui arba techninė apžiūra; 

– Jei įrenginį aptarnavo tinkamai neįgalioti asmenys; 

– Jei defektai atsirado dėl atsitiktinių įvykių ir elektros ar dujų įrenginių veikimo sutrikimų. 

 

Gamintojas neatsako už žalą, padarytą dėl instrukcijų nesilaikymo, netinkamo montavimo arba 

įrenginio aptarnavimo be įgaliojimo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


